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Transzvill Mérivalto Gyarté és Forgalmazo Zrt.
1134 Budapest, Tiizér u. 43.

HATAROZAT
Az aldbbi mérbeszkoz-tipus
megnevezése: kozépfesziiltségli, beltéri, egypolusilag szigetelt fesziiltség-
valtod
tipusjele: DFM - 12

fobb metroldgiai jellemzéi:  a berendezés legnagyobb fesziiltsége 3,6; 7.2 vagy 12 kV,
egyfazisi, miigyanta szigetelésii fesziiltségvilté 0,2 vagy 0.5
pontossagi osztaly mérdtekercesel, vagy mérétekercsekkel. A
névleges szekunder fesziiltség 100/+3 V vagy 110/3 V.

A tipus tovabbi miiszaki jellemz6it az 1. tablazat tartalmazza.

A mérdeszkoz eloallitoja: Transzvill Mérovaltd Gyarté és Forgalmazo Zrt.

cégjelzés az adattablan: Transzvill Mérovalto Gyarté és Forg. Zrt.
Meérésiigyi hitelesitését az alabbi feltételekkel, TH-8714/2/2014 szamon

engedélyezem.

E hatarozatban koriilirt mérdeszkdz 2024. december 11-ig els6 hitelesitésre bemutathato, és az
elsé hitelesités elvégezhetd.

E hatérozatban kizolt feltétel az elsé hitelesitéssel rendelkezé mérbeszkoz tovabbi, javitas utani
hitelesitését nem érinti.

A hitelesités érvényének idétartama korlatlan, megegyezik az adott méréeszkdzre —a 127/1991.
(X. 9.) Korm. rendelet 2. szaml mellékletében — meghatarozott, a hitelesités elvégzésekor
hatalyos érvényességi id6tartammal.

A mérbvalto hitelesitését a HE 39 . .Mérétranszformatorok™ cim hitelesitési eléiras szerint kell
végrehajtani.
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A hitelesités tantsitdsdnak mddja a mérdeszkzon elhelyezett térvényes tantsito jel
a részben az fesziiltségvalto adattabldjan elhelyezett hologramos matrica
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Miiszaki jellemzdk -
1. tAbldzat
A mérdeszkoz tipusa DFM — 12
A berendezés legnagyobb fesziiltsége kV 3.6 7.2 12
[pari frekvencias ‘efizsga'lati fesziiltség kV 10 20 28
Lokéhullamu vizsgalati fesziiltség kV 40 60 75
Névleges frekvencia Hz 50
Meéréshatarok szama db 1
4000/45;
5000/43;
~ | 5250/43; | 10000/43;
Névleges primer fesziiltség, U Vv Egggﬁ‘g S5O0, | 10500/,
B B S 3600/ | 6000/5: | 1100015;
6300/+3; | 11500443
6600/V3;
7000/+5
Fesziiltségtényezd 1,9 x Uy / 8 0ra
Névleges szekunder fesziiltség v 100/¥3 vagy 110/v3
Szekunder tekercsek szama db 1l +3
Hitelesithetd szekunder tekercsek szama db 1 vagy 2
A mérési célu tekercs(ek) pontossagi osztalya 0.2 0.5 153
A mérési cé’lﬁ_teker’cs(ek) n’évleges teljesitménye VA 5: 10; 15: 30*
0,2 pontossdgi osztaly esetén
A mérési ce’]u_tekerf:s(ek) n‘evleges teljesitménye VA 30: 40; 50: 75*
0,5 pontossagi osztaly esetén
A védelmi céli tekercs(ek) pontossagi osztalya 3P; 6P
Foldzarlatjelzd tekeres névleges fesziiltsége A% 100/3 vagy 110/3
FGId?arlatjelzo tekercs teljesitménye ¢s pontossagl 25 VA vagy 30 VA; 6P
osztalya
A fesziiltségvalto hatarteljesitménye VA 400
A szigetelés hodllosagi osztdlya B
Gyartasi szabvany szama MaZ EN 61862-1; -3;
i} MSZ EN 60044-2; IEC 186

*egy hitelesithetd szekunder korrel rendelkez6 fesziiltségvaltonal

Az iigyben felmeriilt 138 000 Ft (szazharmincnyolcezer forint) igazgatasi jellegii szolgdltatasi
dijat az iigyfélnek kell megfizetni. A meghatarozott dsszeget az ligyfél ellegként a Magyar
Allamkinestéar altal a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal javara vezetett 10032000-
00282448-00000000 pénzforgalmi jelzdszami szamldra befizette.
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E hatirozatom ellen a kézbesitést kéveté naptol szamitott 15 napon beliil lehet fellebbezést
benytijtani, amelynek dija 13 800 Ft. A fellebbezést a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal kézponti szervéhez, mint méasodfoku kozigazgatasi hatosaghoz kell cimezni, de az
MKEH Metrolégiai Hatosdgndl kell benytjtani. A fellebbezés dijat pedig a fent megjeldlt
bankszamlaszamra fizetheti be.

INDOKOLAS

Cimbeli kérelmezé a rendelkezé részben koriilirt mérdeszkoz hitelesitési engedélyének kiaddsa
érdekében 2014. szeptember 19-én nyijtotta be hitelesitési engedély iranti kérelmét és a
tipusvizsgélati jegyzOkonyvet. A fesziiltségvaltd miszaki leirdsat 2014. november 26-an, a
mintapéldanyt november 27-¢én kiildte be.

Az engedély kiadasahoz benyujtott dokumentumok:

- vizsgdlati jegyzOkonyv (Tipusvizsgalat — ZP 336/2014);

- miiszaki leiras. adatokkal:

- azadattdbla rajza;
- nyilatkozat.

A bemutatott dokumentécié alapjan megallapitottam, hogy a mérbeszkéz a hitelesités torvényes
mérésiigyi feltételeinek megfelel. ezért a mérdeszkoz hitelesitését az 1. tablizatban megadoit
miiszaki jellemzokkel engedélyezem.

Hatérozatom a kozigazgatasi hatésagi eljards és szolgiltatas dltalanos szabalyairol szolo 2004.
évi CXL. torvény (a tovabbiakban: Ket.) 71-74. §-an. az 1991. évi XLV. térvény 8-9. §-an,
valamint a 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 8. §-dn, 9. § (8) bekezdésén és 2. szami mellékletén
alapul.

Hataskromet és illetékességemet a 320/2010. (XIL 27.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése €s
2. melléklete allapitja meg.

A fellebbezés lehetdségét és modjat a Ket. 98. § (1)-(4) bekezdése, a 99. § (1) bekezdése
szabalyozza.
A fellebbezés dijanak mértéke a 78/1997. (XIL. 30.) IKIM rendelet 9. § (1) bekezdésén alapul.

Budapest, 2014. december 11.

Monus Ferenc
igazgatd
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