FM-24ksz KEZELESI UTASITASOK

FELSZERELES, UZEMBE HELYEZES

Ellenérzés:

Felszerelés elbtt ellenérzendd, hogy a késziilék feliiletén, csatlakozdéin a szallitds, illetve tarolds sordn nem
tortént-e sériilés (mligyanta szigeteld, villamos csatlakozdk, a szekunder kapocsdoboz sth. épsége). Barmilyen
rendellenesség esetén tovabbi vizsgdalat szlikséges, ha kell, a gyartdé bevondasaval.

Rogzités:

A kiltéri fesziiltségvaltd csak vizszintesen, allé helyzetben régzitheté 4 db M12-es csavarral a mligyanta test
aljan kialakitott labak furatain keresztiil a tartészerkezetre (meghuizasi nyomaték 10 Nm). A felerdsitési pontoknal
a ldbak ald a melllékelt fagyallé gumi vagy gumi parafa lemezt kell helyezni. A fesziltségvalton Iévé csavarok,
aldtétek galvanizéldssal védettek.

FIGYELEM: A fesziiltségvaltot a primer csatlakozénal fogva tilos emelni!

El6készités:
A villamos csatlakoztatds el6tt az érintkezd fellileteket a szallitds, tarolds sordn rarakédott szennyezédéstdl
meg kell tisztitani és kontakt zsirral be kell kenni.

Villamos csatlakozas:

A nagyfesziiltségu tekercs fazis kivezetései (,A” és ,B”) a készlilék tetején levd atvezetd szigetelbk végén talalha-
tok, ezekhez M12-es anydkkal lehet csatlakozni (meghtzasi nyomaték: 20 Nm).

A szekunder csatlakozé doboz aluminium, a vezetékek Pm1l-es tomszelencén keresztiil vezethetdk be. A szekun-
der oldali kivezetésekhez M5-6s méret( csavarral rogzitheték a kdbelsaruzott vezetékek (meghuzasi nyomaték:
2 Nm). A szekunder kivezetések mellett helyezkedik el az izemi féldeléshez csatlakoztathatd kivezetés (,L7). A
szekunder tekercs lizemi foldelését a mindenkori helyi el6irdsok szerint kell elvégezni.

A szekunder kivezetésekkel ellentétes oldalon taldlhaté az M8-as foldel6csavar a véddéfoldeléshez (meghuzasi
nyomaték: 10 Nm).

FIGYELEM: A fesziiltségvalté védéfoldelése kotelezo!

A transzformétoron tllfesziiltségvédelem elhelyezése javasolt.

A fentiek figyelmen kivil hagydsabdl eredé balesetek, meghibdsodasok és karok kivil esnek a gyartéd
felelésségi korén, szavatossadgi, illetve garancidlis kotelezettségein.
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